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Sucursala Cluj ’ -
Consiliul Tehnico-Economic 'AT"

AVIZ C.T.E. nr. 3/2/ 2009

Consiliul Tehnico-Fconomic al Sucursalei Chuj,
in sedinta din 02.02.2009. a analizat:
- Proiectul nr.: 303/1486/28.01.2009
- Denumirea proiectului: Alimentare cu energie electrica releu radio-tv in comuna
Baiut
- Faza proiectulmi: CS
- Proiectant: Electrica Transilvania Nord — Sucursala Baia-Mare
- Beneficiar: S.N. Radiocomunicatii — Sucursala Cluj
In urma analizei, proiectul:
O nu se avizeaza favorabil.
R se avizeazi favorabil, fard observatii

O se avizeaza favorabil cu urmitoarea observatie:

$¢ Termen de valabilitate aviz : 30 zile

B Lucririle avizate sc pot cfectua numai dupa aprobarea accesului in site.

PRESEDINTE

Lorin Cachitd - Manager Zonal ........... . 7 —Qo@<——==u —

SECRETAR L,

Laura Miron.._.....ﬂ ............... .
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ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA RELEU RADIO- | Faza: Proiect nr.

C
TV VARATEC in comuna BAIUT JUD. MARAMURES. /.S;j-;%0844

1. DATE GENERALE \Z
1.1. Denumirea obiectivului de investitii : Alimentare cu eR
RADIO-TV VARATEC in comuna BAIUT JUD MARAM
1.2. Amplasament :Virful Varatec comuna Baiut jud. Maramures..
1.3. Invesitorul (beneficiarul) :SN RADIOCOMUNICATII SA-SUCURSALA
CLUJ ,CLUJ-NAPOCA str.FAGULUI nr.2

1.4. Proiectantul general; Nu este cazul:.

1.5. Elaboratorul documentatiei de specialitate : SC ELECTRICA — SD Baia
Mare Serviciul SEAR
1.6. Faza documentatiei : CS
1.7. Durata de realizare a investitiei : 90 zile
1.8 . Elemente care stau la baza intocmirii documentatiei :
- comanda beneficiarului
- date culese pe teren

- acte normative in vigoare
2.NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INTOCMIRII
DOCUMENTATIEI

Actualmente consumatorul pentru care se intocmeste prezenta documentatie

este alimentat cu energie electrica din instalatiile electrice apartinind Intreprinderii
Minere.

2.1.Caracteristicile consumatorului de energie electrica cu evolutia in
perspectiva :

¢ -Tipul consumatorului : agent economic.

¢ - Puterea instalata : Pi=176 KW

¢ - Puterea absorbita : Pmsa =153 KW

¢ - Subconsumatori:

¢ ELECTRICA Pi=4KW Pa=2KW

¢ COSMOTE Pi=5KW Pa=3KW

¢ ORANGE Pi=6KW Pa=4KW

¢ CONEX Pi=7KW Pa=6KW

¢ STS Pi=4KW Pa=3KW

¢ NATIONAL TV Pi=10KW Pa=8KW
¢ ZAPP Pi=3KW Pa=2KW

¢ INFOPRO  Pi=7KW Pa=5KW

* RADIOCOMUNICATII Pi=130KW Pa=120KW
¢ - Receptoare cu regim deformant : nu e cazul
¢ - Receptoare producatoare de socuri:nue cazul
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¢ - Clasa , calitatea serviciului de furnizare calitatea energiei : consumatorul se
incadreaza in clasa D (sub2,5 MVA) in conformitate cu prevederile normativului
PE 124/1995 , timpul maxim de intrerupere in alimentarea cu energie electrica
fiind timpul necesar reviziilor sau remedierii defectiunilor din instalatii.
Tensiunea de alimentare a consumatorilor este 0,4 kV,.

2.2. Situatia energetica din zona in prezent :La o distanta de 10,2km de Releul

Radio-TV Varatec Baiut se gaseste LEA 20KV racord PTA Nr.2 Baiut racord

alimentat din Statia 110/20KV Tocila si realizat cu conductor Ol-Al 50mmp.Din

PTA Nr.2 Varatec pleaca o linie 0,4KV in lungime de 373m spre Releul Varatec linie

realizata cu conductor Al 3x50+2x25mmp.

3. DATE TEHNICE ALE LUCRARILOR ENERGETICE

3.1. Solutii de alimentare cu energie electrica propusa:Alimentarea cu energie
electrica a Releului Radio-TV Varatec in conditiile tehnico-economice cele mai
favorabile se propune a se realiza din Racord 20KV al PTA Nr.2 Baiut.Astfel se
propun a se realiza urmatoarele lucrari:

—-Mutarea PTA Nr.2 Baiut pe partea opusa a drumului si realizarea lui cu separator
STEPNO 24KV 400A montat orizontal pe acelasi stilp cu postul de transformare.
—-Demontarea separatorului de post de pe stilpul de tip SE8 existent si realizarea de la
acest stilp a doua racorduri cu izolatie compozita unul pentru PTA Nr.2 si al doilea
pentru Releul Radio-TV Varatec.

--Realizarea a doua plecari de joasa tensiune in sus si in jos cu conductoare TYIR
3x70+50+16mmp 60m fiecare.

—Demontarea LEA 0,4KV realizata pe stilpi de beton plecare spre Varatec pe 0
lungime de 373m si reconstruirea ei in varianta circuit comun MT cu JT coronament
dezaxat izolatie dubla compozita,conductor preizolat OAC2X 50mmp,stilpi de beton
14m ,circuit de joasa tensiune cu conductoare TYIR 3x70+50+16mmp.Pe stilpul
notat cu 6 pe planul de situatie se va amplasa separatorul de racord tip STEPNO
24KV 400A .Modul de realizare a fundatiilor stilpilor de beton a legaturilor pe stilpi
se gasesc la anexe.Distanta dintre cele doua circuite de medie si joasa tensiune va fi
de 2m.

—Linie electrica aeriana 20KV realizata cu stilpi de beton 12m pe marginea drumului
forestier, coronament dezaxat izolatie dubla compozita,conductor preizolat OAC2X
50mmp pe o lungime de 625m pina la Mina Breiner

_-Montare Recloser si separator STEPNO 24KV 400A la Mina Breiner si un set de
descarcatori cu Oxid de Zinc.

—Linie electrica aeriana 20KV realizata pe stilpi de beton 1ffm pe marginea drumului
forestier cu conductor torsadat TA2X(F1)2Y-Ol S0mmp in lungime de 9885m piana
la Releul Varatec datorita zonei impadurite.

_-Montarea a 8 separatoare STEPNO pe acest traseu si descarcatori cu oxid de zinc la
fiecare.

ff.
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—Caracteristicile tehnice ale conductorului torsadat 20KV si legaturile pe stilpi se
gasesc la anexe.
--La fiecare stilp de beton s-a prevazut cite o prize de pamint de 4 Ohmi
_S-a facut verificarea mecanica a unui stilp SC15006 rezultind o incarcare
admisibila
—Realizarea in Virful Varatec a unui post de transformare aerian 20/0,4KV 400KVA
pe doi stilpi speciali 12m iar pe stilpul anterior montarea unui separator STEPNO
24KV Postul de transformare va cuprinde si un cadru de sigurante cu descarcatori cu
oxid de zinc incorporati si cutie de distributie CD 2-4.
--Montarea la postul de transformare a unei firide E 1-2 care sa contina si grupul de
masura cu reductori de curent 300/5A contor electronic de SA si modul de telecitire.
_-2 linii electrice subterane cu cablu ACYAbY 3x240+120mmp in lungime de 200m
pina la cladirea Releului Radio-TV.
—-In cladirea Radio-TV s-a prevazut si un tablou de distributie E 3-6(cu o legatura si
de la grupul electrogen) deoarece actualul tablou este improvizat.
3.2 Delimitarea si exploatarea instalatiilor :Delimitarea instalatiilor se va realiza
la bornele de iesire din reductorii de curent.

3.3Estimare costuri :
3. 6. Avize si acorduri :Prezenta lucrare din punct de vedere electric a fost avizata
de SC.” ELECTRICA “SA.-SDFEE BAIA MARE Restul avizelor,necesare cad in
sarcina beneficiarului .
3.7Alte lucrari necesare:. .

Punerea in functiune a instalatiilor se va realiza dupa ce s-au efectuat toate
masuratorile si incercarile prevazute de NORMATIVUL DE VERIFICARI,
INCERCARI SI PROBE PRIVIND MONTAJUL, PUNEREA IN FUNCTIUNE SI
DAREA IN EXPLOATARE A INSTALATIILOR ELECTRICE . Personalul va
folosi toate mijloacele de protectie a muncii prevazute in Normele specifice de
protectie a muncii pentru transportul si distributia energie electrice - 65/2000
4.Prescriptii energetice care se vor folosii la executarea lucrarii:
1LI-Ip 4/8-89-Indrumar de proiectare pentru linii electrice aeriene de medie
tensiune.Coronament dezaxat.
1LI-Ip 4/2-88-Indreptar de proiectare pentru LEA MT .Stilpi si coronamente.
1LI- Ip 4/3-88-Indrumar de proiectare pentru LEA MT .]zolatori,cleme,armaturi.

PE 116/92-Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice.
PE 121/70-Instructiuni pentru proiectarea si executia instalatiilor de legare la pamint
PE 145/1988-Normativ privind stabilirea puterilor nominale economice pentru
transformatoarele din posturi.

NTE 003/04/00-Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie cu tensiuni
peste 1000V.

NTE 007/08/00-Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
electrice
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Proiect nr.

20844

PE 124/1993 Normativ pt. stabilirea solutiilor de alimentare cu energie electrica a

consumatorilor industriali si similari.

PE 65/2000 —Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia

energiei electrice.

PE 009/93—Normativ de prevenire ,stingere si dotare impotriva incendiilor
pt.producerea ,transportul si distributia energiei electrice si termice.

SEF PROIECT, PROIECTANT,
>
In—gj/VlQ.:‘RICA POP ing. DA%N%I/UGA
N (
AV}
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INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII
Maramures
Nr. s ) iiRsnmmmmnanamss 2006

CATRE,
Inspectoratul in Constructii
Maramures
Subsemnatul (B s v s 50 s e e e i S5 s s
reprezentant al ... SR EEE A mmmmn mawiey cu domiciliul in
e Ly Ao B 555 murmuen ap.
......... ,va rog sa binevoiti a-mi aproba MODIFICARILE pe care doresc s3
le fac la obiectul SSARSNER FeR s avew SRS A8 T5Ebme men NI
localitatea ....c.cviivenmvnnseh corsennnons. str. ....................... . P S
conform proiectului nr. ........... intocmit de ...........ooooo
si  verificat de specialistul verificator de proiecte ing.
................................................ atestat de M.L.P.T.L.
Vizate Cf. L50/91 republicata, art.6 - arhitect
-inginer ...
TELEFON beneficiar/proiectant :
Baia Mare, ................ 2006 SEMNATURA,

ANEXEZ:

O Referatul verificatorului de proiect

O Avizul proiectantului initial (ex. Aris) sau Expertiza tehnica
O Memoriul tehnic al proiectului

O Programul de control

-0 Devizul General (Evaluarea lucrarilor) r J
- O Certificatul de urbanism

O Actul de proprietate

O Acordul locatarilor pentru amenajare

OO Acordul proprietarului (in cazul inchirierii) pentru modificari



VERIFICATOR:ing.POP V. VIORICA - Specialitatea : lucrari de montaj
utilaje,echipamente si instalatii tehnologice industriale in domeniile :EA 401,
EA 403,EK285,DL31,DL32,DL333

Certificat de atestare MEC seria A nr.0066/02.09.2007

Baia-Mare str.G. Cosbuc nr.34/56, jud. Maramures,

Telefon 0262-218861,0745050544

REFERAT
Privind verificarea tehnica de calitate conform OG nr.95/99, respectiv OMIR
nr.291/2003 si Legea nr.440/2002 a proiectului nr.20844/2008
Faza de proiectare: PT+CS

1.Date de identificare:
Denumirea lucrarii: nr.20844/2008 << Alimentare cu energie electrica Releu
Radio-TV Varatec in comuna Baiut jud.Maramures >>
Proiectant general:SDFEE BAIA MARE str.VICTORIEI nr.64
Beneficiar: SN RADIOCOMUNICATII SA SUCURSALA CLUJ,CLUJ-NAPOCA
str. FAGULUI nr.2
Amplasament: Virful Varatec comuna Baiut jud.Maramures

2.Caracteristici principale ale instalatiilor electrice

Caracteristici tehnice: Pi=176KW Pmsa=153KW Ual=0,4KV

Lucrari stabilite : --Mutarea PTA Nr.2 Baiut pe partea opusa a drumului

—-Demontarea LEA 0,4KV spre Varatec pe o lungime de 373m si reconstruirea ei
in varianta circuit comun MT si JT coronament dezaxat

—-Linie electrica aeriana 20 KV pe marginea drumului forestier pe o lungime de
625m pina la Mina Breiner

—-Montare Recloser si separator STEPNO 24KV 400A la Mina Breiner si un set
de descarcatori cu Oxid de Zinc

—-Linie electrica aeriana 20 KV realizata pe stilpi de beton 12m pe marginea
drumului forestier cu conductor torsadat TA2X(F1)2Y-Ol 50mmp in lungime de
9885m pina la Releu Varatec

—-Montarea a 8 separatoare STEPNO pe acest traseu si descarcatori cu oxid de
Zinc la fiecare

--Realizarea in Virful Varatec a unui post de transformare aerian 20/0,4KV
400K VA pe doi stilpi speciali 12m pe stilpul anterior montarea unui separator de post
STEPNO 24KV 400A cutie de distributie CD 2-4

--Montarea la postul de transformare a unei firide E 1-2 care sa contina si grupul
de masura cu reductori de curent 300/5A contor electronic de SA si modul de
telecitire

--2 Linii electrice subterane cu cablu ACYAbY 3x240+120mmp in lungime de
200m pina la cladirea Releului Radio-TV

—-Tablou de distributie E 3-6 in cladirea Releului Radio-TV

Instalatie [ noua, [] existenta, (] modernizare, 0 extindere
Functia principala: alimentare cu energie electrica a Releului Radio-TV Varatec



3.Documente prezentate la verificare:
—-Fisa de solutie , Cerere pentru aviz de racordare la mari consumatori ,Anexe la
Cererea tip pentru aviz tehnic de racordare
--Aviz CTE SDEE BAIA MARE nr. 26618/20.01.2009
Aviz CTE SN Radiocomunicatii—Sucursala Cluj nr.3/2/2009
--Piese scrise
--Memoriu tehnic
--Breviar de calcul
--Specificatii tehnice,Lista stilpilor,Lista conductorilor
--Piese desenate
--nr. Planse total 20
--Fundatie stilp beton 1pl.
--Legaturi 4pl.
--Plan de situatie 15pl.

5 Concluzii asupra verificarii:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator fara observatii pentru faza
verificata semnindu-se documentele prezentate la verificare.

lnvestitor/i:'oiectant Verificator



PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR
Alimentare cu energie electrica Releu Radio-TV Varatec in comuna Baiut jud. Maramures

[Verificarea fazelor principale si
Nr.crt. |a fazelor determinante PARTICIPARE OBS.

Predare-primire amplasament |P B
Executare LEA 20KV
Executare Post de
transformare

Montare cablu subteran
Receptia lucrarii B

] =S

bW

o000 |O|0

Legenda: P--proiectant NOTA: In conformitate cu prevederile legale se interzice
B--beneficiar trecerea la faza urmatoare de executie inainte de
C-constructor receptionarea celei anterioare.Verificarile in toate fazele
U—utilitati se vor consemna in PROCES-VERBAL
I--Inspectia in
constructii

BENEFICIAR P(BOIEQTANT



MANAGMENTUL CALITATII

Pentru controlul calitatii lucrarilor executate se vor avea in vedere urmatoarele
acte normative , ce reglementeaza aceasta activitate:

--Norme privind cuprinsul si modul de intocmire complectare si pastrare a cartii
tehnice a constructiilor CI 67/77 (BC 12/77)

—-Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente , C 56-85(BC 1-2/86)

_-Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse la
constructii si instalatii aferente C 56/85 (BC 4/76)

--Legea 10/1995

Proiectant

Ing.luga Dan
g lugs

\
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