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participantii la procedura cerere de oferte de lucrari de alimentare cu energie
electrica releu radio Tv Varatec in comuna Baiut, jud. Maramures
Cod CPV: 45231400-9

S-au primit mai multe solicitari de clarificari de la operatori economici. Mai jos, va
transmitem intrebarile operatorilor economici si raspunsurile Societatii Nationale de
Radiocomunicatii S.A.

Intrebare: Plata garantiei de participare se poate face in contul contul SNR ?

Raspuns: Plata garantiei de participare se poate face in contul contul Societatii Nationale
de Radiocomunicati  RO32 BTRL 0430 1202 8827 94XX , cu conditia ca pana la ora
deschiderii ofertelor operatorul economic sa faca dovada acestei plati cu ajutorul Ordinului

de plata stampilat de catre banca. Banca Trommvromia. - Sucnralaq Ut Fuca

Intrebare: Referitor la licitatia din data de 14.06.2010 : "Alimentare cu energie electrica
releu radio Tv Varatec in comuna Baiut, jud. Maramures” va solicitam urmatoarele
clarificari:

In documentatie sunt date a se monta 8 separatoare 20 kV pe traseul liniei electrice
si lipsesc din documentatie nefiind cuprinse sub nici o forma de procurare (lista procurare
utilaj tehnologic sau articole de deviz).

Din documentatie lipsesc urmatoarele echipamente si materiale:

- separatoare 20 kV = 8 buc. ( lipsa aprovizionarea lor ca echipament)

- descarcatoare 20 kV = 7 garnituri de 3 buc. (lipsa aprovizionarea lor ca echipament)

- capete terminale 20 kv = 14 seturi (lipsa aprovizionarea lor ca material, lipsa
manopera pentru montare si executie)

- mansoane 20 kV pentru inadirea torsadatului aproximativ 12 buc (lipsa
aprovizionarea lor ca material, lipsa manopera pentru montare si executie)

- montare cablu 20 kV , inclusiv montare legaturi de sustinere si intindere

- cadru sigurante 20 kV cu descarcatori inclusi 1 buc. (lipsa aprovizionare)

- Recloser 20 kV (lipsa montare si racordare instalatie)

integrare in SCADA a recloserului (sistem de telecomanda)
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La cablul torsadat TA2X(FL)2Y nu este specificata sectiunea conductorului activ,
doar sectiunea firului purtator: 50 OL.

In documentatie nu este prevazuta lista de utilaje care ar putea include toate aceste
echipamente.

Raspuns:Va transmitem urmatoarele completari la aceasta lucrare:

-conductorul torsadat care se va folosi va fi TA 2X(F1)2Y-OIl 3x1x50+50 Ol

-lista de utilaje formular f4

-deviz de lucrari suplimentare formular f3

-Formular f 5( fisa tehnica utilaje)

-In lucrare se vor folosi 12 seturi de mansoane(care au fost omise in devizele initiale, dar
s-au inclus in lucrarile suplimentare) , 8 separatoare STEPNO 24KV , 7 seturi de
descarcatoare cu ZnO 20 KV , achizitia acestora se va face de constructorul lucrarii
conform formularului f 4

-Reteta pentru codul W1MLO7A1# este reteta normei de deviz W1MLO7A1#

Va multumim,

S.N. RADIOCOMUNICATII S.A.
Director General

lQ/\/

)/
7

Sediu centrak: Bucuresti 041303 Tel: +40 31 500 3001 Nr.Reg.Com: Jgo0 /7677 / 1998 Capital Sodal subsais si varsat
$os. Oftenitei nr. 103 Romania +40 21 307 3001 CIF: RO10881986 148.101.545,76 lei
Sector 4 www.radiocom.ro Fax: 40 21 307 303

+40 11314 9798



