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| PTA 63kVA |
20/ 0,4kV

PROIECTAT

racord electrlc subteranjoasa tensiune intre PTA si

~ sala electreatimentare in lungime de 80m putere
—instalata 100kVA/ 380V

DESENAT Ing.Amariei C.

VERIFICAT

— STATIE RR FOCSANI

Ing.Amariei A. 3
SEF PROIECT | Ing.Rubnicu G. CLADIRE CORP TEHNIC P+1
SEF SERVICIU| Ing.Rubnicu G.

S.N.RADIOCOMUNICATII S.A. Scara: PLAN INCADRARE IN ZONA
SUCURSALA IASI 1:500 SERE SALF S.A. MANDRESTI-FOCSANI
FORMATIA PROIECTARE AMPLASAMENT PTA 20/0,4kV
Data: MAI 2009




